
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж  
ул. Космонавтов, 21
Фактический адрес: 396650, Воронежская об­
ласть, г. Россошь, ул. 50 лет СССР, 1а 
телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45 
e-mail: rss@gsen5.vm.ru 
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 
ИНН/КПП 3665049241/362702001

Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU. ЦОА .03 7.03 
Зарегистрирован в Реестре Системы « 20 «октября 2011 г. 
Действителен до « 20 » октября 2016 г.
Зарегистрирован в Едином Реестре 
№ РОСС RU.0001.510200 « 20 » октября 2011 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ № 915п 
от «30» марта 2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.
ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): МУП «Теплосеть», Воронежская область. Россо­
шанский район, село Новая Калитва, переулок Советский, 2.
ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 27 марта 2015 г. в 10 час.ОО мин. -  14 час.00 мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 27 марта 2015 г. в 14 час. 40 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 27 марта 2015 г. -  30 марта 2015 г.
ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие с п. 3 ст.1, п. 4 ст. 23 Федерального закона РФ от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», п.3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова­
ния к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиениче­
ские требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», глава II ГН 2.1.5.1315-03 
«Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно­
питьевого и культурно-бытового водопользования».
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ Ф И ЗИ ЧЕСКО Е ЛИЦО, У КОТОРОГО 
ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МУП «Теплосеть», Воронежская область, Россошанский район, село Но­
вая Калитва, переулок Советский, 2.
ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): МУП «Теплосеть» (скважина, Агроремтехсер- 
вис), Воронежская область, Россошанский район, село Новая Калитва, улица Пролетарская.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): РК-915п-06Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: образец отобран начальником участка водоснабжения МУП «Теплосеть» 
Губаревой Л.Н. Договор № 86 от 06.08.2014г. Акт отбора образцов (проб) продукции № 141 от 27.03.2015г.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Заме ■еля ИЛЦ:

■аг-Г-'
Подпись

Каунова А. А. 

Украинский Е.С.

Общее количество страниц: 2; страница 1

mailto:rss@gsen5.vm.ru


КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№
П\П

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТЕ!
ИССЛЕДОВАНИЙ,

мг/дьГ

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ 
НОРМА! ИВ, НЕ БОЛЕЕ. 

мг/д.\г’-

ИД НА МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

1 2 3 4 5
1. Запах 0 баллов 2 балл ГОСТ 3351-74
2. Привкус 0 баллов 2 балл ГОСТ 335 1-74
3. Цветность менее 1,0 градуса 20,0+4,0 градусы ГОСТ 31868-2012
4. Мутность менее 0,6 по каолину 1,5+0,3 по каолину ГОСТ 3351-74

5. Водородный показатель 7,7 ±  0,2 в пределах 
(6,0+0,2)-(9,0+0,2)

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-9

6. Окисляемость
перманганатная

0,72 ± 0 ,1 4 5,0+1,5 П Н ДФ  14.2.:4.154-99

7. Аммиак и аммоний ион (по N ) 0,05 ± 0,02 1,5+0,3 ГОСТ 4192-82
8. Нитрит-ион 0,004 ±  0,002 3,3+0,8 ГОСТ 4192-82
9. Нитраты (N03") 0,55 ± 0 ,1 7 45,0+6,8 ГОСТ 18826-73

10. Жесткость общая
5̂ 8 ±  0 ,9 0 Ж 

(мг-экв/л)
7,00+1,05 “Ж 

(мг-экв/л)
ГОСТ 31865-2012 
(метод А)

11. Общая минерализация 
(сухой остаток)

390,0 ± 4 6 ,8 1000,0+100,0 ГОСТ 18164-72

12. Хлориды (СГ) 30,9 ± 7,0 350,0+52,5 ГОСТ 4245-72
13. Сульфаты (S 0 42') 124,3 ± 2 4 ,9 500,0+55,0 ГОСТ 31940-2012
14. Железо (Fe, суммарно) менее 0,05 0,ЗОН),08 ГОСТ 4011-72
15. Бор (В, суммарно) менее 0,2 0,50+0,25 РД 52.24.389-201 1
16. Фториды (F") 0,87 ±0 ,13 1,5+0,2 ГОСТ 4386-89
17. Марганец (Мп, суммарно) менее 0,1 0 ,10-0 ,02 ГОСТ 4974-72
18. Магний (Mg) 14,6 ±  2,6 50,0=7,5 -
19. Кальций (Са2+) 92,2 ±  6,0 - РД 52.24.403-2007

" нормативы в соответствии с п. 3 ст. 1, п. 4 ст. 23 Федерального закона РФ от 07 декабря 201 п . 4 1 5-ФЗ - О водоснабжении и водоотведении^

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:
ДОЛЖНОСТЬ Ф.И.О. , подпись !

Врач-лаборант Серебрякова Л.В.
Фельдшер-лаборант Дюдина Е.С.

Лаборант Переверзева В.В. ------------------------------------------------------------ i

Заведующий отделом лабораторного контроля: Украинский Е. С.

Протокол № 915п
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕМ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж  
ул. Космонавтов, 21
Фактический адрес: 396650, Воронежская об­
ласть, г. Россошь, ул. 50 лет СССР, 1а 
телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45 
e-mail: rss@gsen5.vm.ru 
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 
ИНН/КПП 3665049241/362702001

Аттестат аккредитации № ГСЭН.1Ш.ЦОА.037.03 
Зарегистрирован в Реестре Системы « 20 «октября 20! 1 г. 
Действителен до « 20 » октября 2016 г.
Зарегистрирован в Едином Реестре 
№ РОСС R U .0001.510200 « 20 » октября 2011 г. 
Свидетельство об аккредитации № 9-АК от 26.02.2010г.

№ 64-АК от 19.07.20: ь 
Действительно до « 26 » февраля 2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 277п 
от « 30 » января 2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.
ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): МУП «Теплосеть», Воронежская область, Россо­
шанский район, село Новая Калитва, переулок Советский, 2.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 28 января 2015 г. в 10 час. 00 мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 28 января 2015 г. в 13 час. 40 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 28 января 2015 г. -  30 января 2015 г.
ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие с п. 3 ст.1, п. 4 ст. 23 Федерального закона РФ от 07 декабря 2011 г. № 416-Ф'5 
«О водоснабжении и водоотведении», п.3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова­
ния к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиениче­
ские требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», глава II ГН 2.1.5.1315-03 
«Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно 
питьевого и культурно-бытового водопользования».
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО 
ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МУП «Теплосеть», Воронежская область, Россошанский район, село Но­
вая Калитва, переулок Советский, 2.
ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): (скважина № 4) Воронежская область, Россошан­
ский район, село Новая Калитва, МТФ. (

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): РК-277п-06Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: образец отобран начальником участка водоснабжения МУП «Теплосеть» 
Губаревой Л.Н. Договор № 86 от 06.08.2014 г. Акт отбора образцов (проб) продукции № 52 от 28.01.2015г.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Заместитель

МП

*

Подпись
Каунова А.А. 

Украинский Е.С.

Общее количество страниц: 2: стрщ-:.:са
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КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): РК-277п-06Р

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№
П\П

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ,

мг/дм3

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ  
НОРМ АТИВ, НЕ БОЛЕЕ, 

мг/дм3

Н Д НА МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

1 2 3 4 5
1. Запах 0 баллов 2 балл ГОСТ 3351-74
2. Привкус 0 баллов 2 балл ГОСТ 3351-74
3. Цветность 15,5 ± 3,1 градусы 20,0+4,0 градусы ГОСТ 31868-2012
4. Мутность 1,8 ± 0,4 по каолину 1,5+0,3 по каолину ГОСТ 3351-74

5. Водородный показатель 6,85 ± 0,20 в пределах 
(6,0+0,2)49,0+0,2) ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

6. Окисляемость
перманганатная 2,1 ± 0,2 5,0+1,5 П Н ДФ  14.2.:4.154-99

7. Аммиак и аммоний ион (по N) 0,05 ± 0,02 1,5+0,3 ГОСТ 4192-82
8. Нитрит-ион менее 0,003 3,3+0,8 ГОСТ 4192-82
9. Нитраты (N03*) 0,96 ±0,29 45,0+6,8 ГОСТ 18826-73

10. Жесткость общая 11,3 ± 1,7 °Ж 
(мг-экв/л)

7,00+1,05° Ж 
(мг-экв/л)

ГОСТ 31865-2012 i 
(метод А) !

11. Общая минерализация 
(сухой остаток) 1074,0 ± 107,4 1000,0+100,0

1
ГОСТ 18164-72

12. Хлориды (СГ) 152,6 ±27,5 350,0+52,5 ГОСТ 4245-72
13. Сульфаты (SO/*) 272,9 ± 30,0 500,0+55,0 ГОСТ 31940-2012
14. Железо (Fe, суммарно) 0,99 ± 0,25 0,30+0,08 ГОСТ 4011-72
15. Бор (В, суммарно) менее 0,2 0,50+0,25 РД 52.24.389-2011
16. Фториды (F*) 0,37 ± 0,07 1,5+0,2 ГОСТ 4386-89
17. Марганец (Мп, суммарно) менее 0,1 0,10+0,02 ГОСТ 4974-72
18. Магний (Mg) 18,2 ±3,3 50,0±7,5 -
19. Кальций (Са2+) 204,4 ± 13,1 - РД 52.24.403-2007

‘ нормативы в соответствии с п. 3 ст. 1, п. 4 ст. 23 Федерального закона РФ от 07 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:
ДОЛЖНОСТЬ Ф.И.О. „ /  ПОДПИСЬ I

'Врач-лаборант Серебрякова Л.В.
Лаборант Переверзева В.В. /  ./'W f*?*'/  '/иь<6?
Инженер Харичкова О.В. • s ?  .. ..

Заведующий отделом лабораторного контроля: Украинский Е. С.

I

Протокол № 277и 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж  
ул. Космонавтов, 21
Фактический адрес: 396650, Воронежская об­
ласть, г. Россошь, ул. 50 лет СССР, 1а 
телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45 
e-mail: rss@gsen5.vrn.ru 
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 
ИНН/КПП 3665049241/362702001

Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.037.03 
Зарегистрирован в Реестре Системы « 20 «октября 2011 г. 
Действителен до « 20 » октября 2016 г.
Зарегистрирован в Едином Реестре 
№ РОСС R U .0001.510200 « 20 » октября 2011 г. 
Свидетельство об аккредитации № 9-АК от 26.02.2010г.

№  64-АК от 19.07.201 Ь . 
Действительно до « 26 » февраля 2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 275п 
от «30 » января 2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.
ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): МУП «Теплосеть», Воронежская область, Россо­
шанский район, село Новая Калитва, переулок Советский, 2.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 28 января 2015 г. в 10 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 28 января 2015 г. в 13 час. 40 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 28 января 2015 г. -  30 января 2015 г.
ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие с п. 3 ст.1, п. 4 ст. 23 Федерального закона РФ от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», п.3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова­
ния к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиениче­
ские требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», глава II ГН 2.1.5.1315-03 
«Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно­
питьевого и культурно-бытового водопользования».
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО 
ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МУП «Теплосеть», Воронежская область, Россошанский район, село Но­
вая Калитва, переулок Советский, 2.
ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): (водопроводная колонка) Воронежская область, 
Россошанский район, село Новая Калитва (лесхоз).

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): РК-275п-06Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31862-2012 «Вода питьевая. Отбор проб».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: образец отобран начальником участка водоснабжения МУП «Теплосеть» 
Губаревой Л.Н. Договор № 86 от 06.08.2014 г. Акт отбора образцов (проб) продукции № 52 от 28.01.2015г.

Каунова А. А. 

Украинский Е.С.

Общее количество страниц: 2; страница 1

mailto:rss@gsen5.vrn.ru


КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): РК-275п-06Р

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№
П\П

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ,

мг/дм3

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ  
НОРМ АТИВ, НЕ БОЛЕЕ, 

мг/дм3*

НД НА МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

1 2 3 4 5
1. Запах 0 баллов 2 балл ГОСТ 3351-74
2. Привкус 0 баллов 2 балл ГОСТ 3351-74 .
3. Цветность 15,5 ±3,1 градусы 20,0+4,0 градусы ГОСТ 31868-2012
4. Мутность 2,1 ± 0,4 по каолину 1,5+0,3 по каолину ГОСТ 3351-74
5. Водородный показатель 7,35 ± 0,20 в пределах 

(6,0+0,2)-(9,0+0,2) ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

6. Окисляемость
перманганатная 0,48 ±0,10 5,0+1,5 ПНДФ 14.2.:4.154-99

1. Аммиак и аммоний ион (по N) 0,05 ± 0,02 1,5+0,3 ГОСТ 4192-82
8. Нитрит-ион менее 0,003 3,3+0,8 ГОСТ 4192-82
9. Нитраты (N03') менее 0,44 45,0+6,8 ГОСТ 18826-73

10. Жесткость общая .8,1 ±1,2 "Ж 
(мг-экв/л)

7,00+1,05° Ж 
(мг-экв/л)

ГОСТ 31865-2012 
(метод А)

11. Общая минерализация 
(сухой остаток) 688,0 ± 68,8 1000,0+100,0 ГОСТ 18164-72

12. Хлориды (СГ) 51,2 ±9,2 350,0+52,5 ГОСТ 4245-72
13. Сульфаты (S042') 144,0 ± 15,8 500,0+55,0 ГОСТ 31940-2012
14. Железо (Fe, суммарно) 0,53 ±0,13 0,30+0,08 ГОСТ 4011-72
15. Бор (В, суммарно) менее 0,2 0,50+0,25 РД 52.24.389-2011
16. Фториды (F') 0,48 ±0,09 1,5+0,2 ГОСТ 4386-89
17. Марганец (Мп, суммарно) менее 0,1 0,10+0,02 ГОСТ 4974-72
18. Магний (Mg) 17,0 ±3,1 50,0±7,5 -

19. Кальций (Са2+) 134,3 ± 8,7 - РД 52.24.403-2007
* нормативы в соответствии с п. 3 ст. 1, п. 4 ст. 23 Федерального закона РФ от 07 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:
ДОЛЖНОСТЬ Ф.И.О. ПОДПИСЬ

Врач-лаборант Серебрякова Л.В.
Лаборант Переверзева В.В.
Инженер Харичкова О.В.

Заведующий отделом лабораторного контроля: Украинский Е. С.

Протокол № 275п

Общее количество страниц: 2; страница 2 

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и подлежит воспроизведению только с согласия ИЛЦ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж  
ул. Космонавтов, 21
Фактический адрес: 396650, Воронежская об­
ласть, г. Россошь, ул. 50 лет СССР, 1а 
телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45 
e-mail: rss@gsen5.vm.ru 
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 
ИНН/КПП 3665049241/362702001

Аттестат аккредитации № ГСЭН.1Ш.ЦОА.037.03 
Зарегистрирован в Реестре Системы « 20 «октября 2 0 ! 1 г. 

Действителен до « 20 » октября 2016 г.
Зарегистрирован в Едином Реестре 
№ РОСС R U .0001.510200 « 20 » октября 2011 г. 
Свидетельство об аккредитации № 9-АК от 26.02.2010г.

№ 64-АК от 19.07.2011 г. 
Действительно до « 26 » февраля 2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 276п 
от «30 » января 2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.
ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): МУП «Теплосеть», Воронежская область, Россо­
шанский район, село Новая Калитва, переулок Советский, 2.
ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 28 января 2015 г. в 10 час. 00 мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 28 января 2015 г. в 13 час. 40 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 28 января 2015 г. -  30 января 2015 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие с п. 3 ст.1, п. 4 ст. 23 Федерального закона РФ от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», п.3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова­
ния к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиениче­
ские требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», глава II ГН 2.1.5.1315-03 
«Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно­
питьевого и культурно-бытового водопользования».
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО
ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МУП «Теплосеть», Воронежская область, Россошанский район, село Но­
вая Калитва, переулок Советский, 2.
ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): (скважина) Воронежская область, Россошанский 
район, село Новая Калитва, улица Кирпичная.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): РК-276п-06Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: образец отобран начальником участка водоснабжения МУП «Теплосеть» 
Губаревой Л.Н. Договор №  86 от 06.08.2014 г. Акт отбора образцов (проб) продукции № 52 от 28.0 1.2015г.

Лицо ответственное за оформление протокола: Каунова А. А. 

Украинский Е.С.

Общее количество страниц: 2: стра.-:.-._..

mailto:rss@gsen5.vm.ru


КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): РК-275п-06Р j

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№
П\П

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ,

мг/дм3

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ  
НОРМ АТИВ, НЕ БОЛЕЕ, 

мг/дм3*

Н Д Н А МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

1 г 3 4 5
1. Запах 0 баллов 2 балл ГОСТ 3351-74
2. Привкус 0 баллов 2 балл ГОСТ 3351-74
3. Цветность 15,5 ±  3,1 градусы 20,0±4,0 градусы ГОСТ 31868-2012
4. Мутность 2,1 ±  0,4 по каолину 1,5+0,3 по каолину ГОСТ 3351-74

5. Водородный показатель 7,35 ± 0,20 в пределах 
(6,0+0,2)-(9,0+0,2)

П Н ДФ  14.1:2:3:4.121-97

6 .
Окисляемость
перманганатная 0,48 ± 0 ,1 0 5,0+1,5 ПНД Ф 14.2.:4.154-99

7. Аммиак и аммоний ион (по N ) 0,05 ± 0,02 1,5+0,3 ГОСТ 4192-82
8. Нитрит-ион менее 0,003 3,3+0,8 ГОСТ 4192-82
9. Нитраты (N 03') менее 0,44 45,0+6,8 ГОСТ 18826-73

10. Жесткость общая 8,1 ±  1,2 °Ж  
(мг-экв/л)

7,00+1,05 °Ж  
(мг-экв/л)

ГОСТ 31865-2012 
(метод А)

11. Общая минерализация 
(сухой остаток) 688,0 ±  68,8 1000,0+100,0 ГОСТ 18164-72

12. Хлориды (СГ) 51,2 ± 9 ,2 350,0+52,5 ГОСТ 4245-72
13. Сульфаты (S 0 42') 144,0 ±  15,8 500,0+55,0 ГОСТ 31940-2012
14. Железо (Fe, суммарно) 0,53 ±0,13 0,30+0,08 ГОСТ 4011-72
15. Бор (В, суммарно) менее 0,2 0,50+0,25 РД 52.24.389-2011
16. Фториды (F') 0,48 ± 0,09 1,5+0,2 ГОСТ 4386-89
17. Марганец (Мп, суммарно) менее 0,1 0,10+0,02 ГОСТ 4974-72
18. Магний (Mg) 17,0 ±3 , 1 50,0±7,5 -

19. Кальций (Са2+) 134,3 ± 8,7 - РД 52.24.403-2007
‘ нормативы в соответствии с п. 3 ст. 1, п. 4 ст. 23 Федерального закона РФ от 07 декабря 2011г. №  416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

ДОЛЖНОСТЬ Ф.И.О. ПОДПИСЬ
Врач-лаборант Серебрякова Л.В. ТгЖ

Лаборант Переверзева В.В. т ШF-
Инженер Харичкова О.В.

Заведующий отделом лабораторного контроля: Украинский Е. С.

Протокол № 27 5 п

Общее количество страниц: 2; страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и подлежит воспроизведению только с согласия ИЛЦ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж  
ул. Космонавтов, 21
Фактический адрес: 396650, Воронежская об­
ласть, г. Россошь, ул. 50 лет СССР, 1а 
телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45 
e-mail: rss@gsen5.vm.ru 
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 
ИНН/КПП 3665049241/362702001

Аттестат аккредитации № ГСЭН.ГШ.ЦОА.037.03 
Зарегистрирован в Реестре Системы « 20 «октября 201 i г. 
Действителен до « 20 » октября 2016 г.
Зарегистрирован в Едином Реестре 
№ РОСС RU.0001.510200 « 20 » октября 20! 1 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ № 914п 
от «30» марта 2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.
ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): МУП «Теплосеть», Воронежская область, Россо­
шанский район, село Новая Калитва, переулок Советский, 2.
ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 27 марта 2015 г. в 10 час.00 мин. -  14 час.00 мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 27 марта 2015 г. в 14 час. 40 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 27 марта 2015 г. -  30 марта 2015 г.
ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие с п. 3 ст.1, п. 4 ст. 23 Федерального закона РФ от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», п.3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова 
ния к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиениче- 
ские требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», глава II ГН 2.1.5.1315-03 
«Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно­
питьевого и культурно-бытового водопользования».
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ Ф И ЗИ Ч Е С К О Е  ЛИЦО, У  К О Т О Р О Г О  

ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МУП «Теплосеть», Воронежская область, Россошанский район, село Но­
вая Калитва, переулок Советский, 2.
ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): МУП «Теплосеть» (скважина «Центральная»), 
Воронежская область, Россошанский район, село Новая Калитва, переулок Медицинский, 2.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): РК-914п-06Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: образец отобран начальником участка водоснабжения МУП «Теплосеть» 
Губаревой Л.Н. Договор №  86 от 06.08.2014г. Акт отбора образцов (проб) продукции № 141 от 27.03.2015г.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Замес ля ИЛЦ:

Подпись

Подпись

Каунова А. А.

Украинский Е.С.

Ф
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КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): РК-914П-06Р

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

' Ss
! пл
I

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ,

мг/дм’'

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ 
НОРМАТИВ, НЕ БОЛЕЕ. 

м;7д\Г

НД НА МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

! 1 2 3 4 ' " '  1  .......... ~  '
! 1. Запах 2 балла 2 балл ГОСТ 3351-74
; 2. Привкус 2 балла 2 балд ГОСТ 3351-74
| 3. Цветность 144.1 ± 1 4 ,4  градусы 20,0+4,0 градусы ГОСТ 31868-2012 ■!

U i — Мутность 3,7 ±  0,9 по каолину 1,5+0,3 по каолину ГОСТ 3351-74

1 5.
1

Водородный показатель 7,05 ± 0,20 в пределах 
(6,0+0,2)-(9,0+0,2)

П Н ДФ  14.1:2:3:4.121-97 |

' 6.
_____

Окисляемость
перманганатная

1,68 ± 0 ,3 4 5,0+1,5 П Н ДФ  14.2. :4.154-99

7. Аммиак и аммоний ион (no N) 0,12 ± 0 ,0 4 1,5+0,3 ГОСТ 4192-82 1
8. Нитрит-ион 0,022 ±  0,011 3,3+0,8 ГОСТ 4192-82 I
9. Нитраты (N 03') 1,6 ± 0 ,5 45,0+6,8 ГОСТ 18826-73

10. Жесткость общая
8,9 ± 1,3° Ж 

(мг-экв/л)
7,00+1,05"® Ж 

(мг-экв/л)
ГОСТ 31865-2012 j 
(метод A) i

11. Общая минерализация 
(сухой остаток)

643,0 ± 64,3 1000,0+100,0 ГОСТ 18164-72

12. Хлориды (С Г) 64,7 ±  11,6 350,0+52,5 ГОСТ 4245-72 j
13. Сульфаты ( S O 4 2' ) 277,7 ± 3 0 ,5 500,0+55,0 ГОСТ 31940-2012 |
14. Железо (Fe, суммарно) 3,56 ±  0,62 0,30+0,08 ГОСТ 4011-72
15. Бор (В, суммарно) менее 0,2 0,50+0,25 РД 52.24.389-2011 i
16. Фториды (F') 1,16 ±0 , 1 7 1,5+0,2 ГОСТ 4386-89 !

17. Марганец (Мп, суммарно) менее 0,1 0,10+0,02 ГОСТ 4974-72 1
18. Магний (Mg) 7,3 ±  1,3 50,0±7,5 -

19. Кальций (Са2+) 166,3 ±  10,7 - РД 52.24.403-2007 ,
нормативы в соответствии с п. 3 ст. 1, п. 4 ст. 23 Федерального закона РФ от 07 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

ДОЛЖНОСТЬ Ф.И.О. ПОДПИСЬ
Врач-лаборант Серебрякова Л.В.

Фельдшер-лаборант Дюдина Е.С. ^  1бм / — .
Лаборант Переверзева В.В.

Заведующий отделом лабораторного контроля: Украинский Е. С.

I
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Общее количество страниц: 2; страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и подлежит воспроизведению только с согласия ИЛЦ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж  
ул. Космонавтов, 21
Фактический адрес: 396650, Воронежская об­
ласть, г. Россошь, ул. 50 лет СССР, 1а 
телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45 
e-mail: rss@gsen5.vm.ru 
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 
ИНН/КПП 3665049241/362702001

Аттестат аккредитации № ГСЭН.1Ш.ЦОА.037.03 
Зарегистрирован в Реестре Системы « 20 «октября 2011г. 
Действителен до « 20 » октября 2016 г.
Зарегистрирован в Едином Реестре 
№ РОСС R U .0001.510200 « 20 » октября 2011 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 913п 
от «30» марта 2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.
ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): МУП «Теплосеть», Воронежская область, Россо­
шанский район, село Новая Калитва, переулок Советский, 2.
ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 27 марта 2015 г. в 10 час.ОО мин. -  14 час.00 мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 27 марта 2015 г. в 14 час. 40 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 27 марта 2015 г. -  30 марта 2015 г.
ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие с п. 3 ст.1, п. 4 ст. 23 Федерального закона РФ от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», п.3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова­
ния к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиениче­
ские требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», глава II ГН 2.1.5.1315-03 
«Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно­
питьевого и культурно-бытового водопользования».
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО 
ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МУП «Теплосеть», Воронежская область, Россошанский район, село Но­
вая Калитва, переулок Советский, 2.
ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): МУП «Теплосеть» (скважина МТФ № 5), Воро­
нежская область, Россошанский район, село Новая Калитва, улица Калинина.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): РК-913п-06Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: образец отобран начальником участка водоснабжения МУП «Теплосеть» 
Губаревой Л.Н. Договор №  86 от 06.08.2014г. Акт отбора образцов (проб) продукции № 141 от 27.03.2015г.

Лицо ответственной за оформление протокола:

Замест ИЛЦ:

Подпись

Подпись

Каунова А. А. 

Украинский Е.С.

Общее количество страниц: 2, страница

mailto:rss@gsen5.vm.ru


КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): РК-913п-06Р

С А Н И Т А Р Н О -Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я :

№
П\П

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ,

мг/дм3

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ 
НОРМАТИВ, НЕ БОЛЕЕ, 

мг/дм1’

НД НА МЕТОДЫ ••
ИССЛЕДОВАНИЙ

1 2 3 4 5
1. Запах 0 баллов 2 балл ГОСТ 3351-74
2. Привкус 0 баллов 2 балл ГОСТ 3351-74
3. Цветность менее 1,0 градуса 20,0+4,0 градусы ГОСТ 31868-2012
4. Мутность менее 0,6 по каолину 1,5+0,3 по каолину ГОСТ 3351-74

5. Водородный показатель 6,9 ±  0,2 в пределах 
(6,0+0,2)-(9,0+0,2) НМД Ф 14.1:2:3:4.121-97

6. Окисляемость
перманганатная 2,24 ±  0,22 5,0+1,5 П Н ДФ  14.2.:4.154-99

7. Аммиак и аммоний ион (по N) 0,05 ± 0,02 1,5+0,3 ГОСТ 4192-82
8. Нитрит-ион менее 0,003 33+0,8 ГОСТ 4192-82
9. Нитраты (N 03') 8,9 ± 1,6 45,0+6,8 ГОСТ 18826-73

10. Жесткость общая 8,5 ± 1,3 °Ж  
(мг-экв/л)

7,00+1,05 и Ж 
(мг-экв/л)

ГОСТ 31865-2012 
(метод А) '

11. Общая минерализация 
(сухой остаток) 672,0 ± 67,2 1000,0+100,0 ГОСТ 18164-72 !

12. Хлориды (С Г) 87,0 ± 15,7 350,0+52,5 ГОСТ 4245-72
13. Сульфаты (S 0 42') 168,1 ± 18,5 500,0+55,0 ГОСТ 31940-2012
14. Железо (Fe, суммарно) 0,05 ± 0,02 0,30+0,08 ГОСТ 4011-72
15. Бор (В, суммарно) менее 0,2 0,50+0,25 РД 52.24.389-2011 |
16. Фториды (F') 0,45 ± 0,08 1,5+0,2 ГОСТ 4386-89 ;
17. Марганец (Мп, суммарно) менее 0,1 0,10+0,02 ГОСТ 4974-72 'j
18. Магний (Mg) 10,9 ±2,0 50,0±7,5

j

19. Кальций (Са2+) 152,3 ±9 , 8 - РД 52.24.403-2007
‘нормативы в соответствии с п. 3 сг. 1, п. 4 ст. 23 Федерального закона РФ от 07 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

И С С Л Е Д О В А Н И Я  П Р О В О Д И Л И :

ДОЛЖНОСТЬ Ф.И.О. ПОДПИСЬ,
Врач-лаборант Серебрякова Л.В.

Фельдшер-лаборант Дюдина Е.С.
Лаборант Переверзева В.В. 1 1__

;
Заведующий отделом лабораторного контроля: Украинский Е. С.

I

П ротокол №  913 п 

Общ ее количество страниц: 2; страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и подлежит воспроизведению только с согласия ИДИ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж  
ул. Космонавтов, 21
Фактический адрес: 396650, Воронежская об­
ласть, г. Россошь, ул. 50 лет СССР, 1а 
телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45 
e-mail: rss@gsen5.vm.ru 
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 
ИНН/КПП 3665049241/362702001

Аттестат аккредитации № ГСЭН.Н.и.ЦОА.037.03 
Зарегистрирован в Реестре Системы « 20 «октября 201 1 г. 
Действителен до « 20 » октября 2016 г.

, Зарегистрирован в Едином Реестре 
№ РОСС RU.0001.510200 « 20 » октября 2011 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ № 912п 
от «30» марта 2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.
ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): МУП «Теплосеть», Воронежская область, Россо­
шанский район, село Новая Калитва, переулок Советский, 2.
ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 27 марта 2015 г. в 10 час.ОО мин. -  14 час.ОО мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 27 марта 2015 г. в 14 час. 40 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 27 марта 2015 г. -  30 марта 2015 г.
ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие с п. 3 ст.1, п. 4 ст. 23 Федерального закона РФ от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», п.3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова­
ния к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиениче­
ские требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», глава II ГН 2.1.5.1315-03 
«Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно­
питьевого и культурно-бытового водопользования».
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО 
ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МУП «Теплосеть», Воронежская область, Россошанский район, село Но­
вая Калитва, переулок Советский, 2.
ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): МУП «Теплосеть» (скважина 400м от села Голу­
бая Криница), Воронежская область, Россошанский район, село Голубая Криница.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): РК-912п-06Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: образец отобран начальником участка водоснабжения МУП «Теплосеть» 
Губаревой Л.Н. Договор № 86 от 06.08.2014г. Акт отбора образцов (проб) продукции № 141 от 27.03.2015г.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Замест; ИЛЦ:

£ С ‘  ^у

Подпись

одпись

Каунова А. А. 

Украинский Е.С.

*

*
Общ ее количество страниц: 2; страница 1
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КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): РК-912п-06Р

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

\о
п>п

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ,

мг/дм3

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ 
НОРМАТИВ. НЕ БОЛЕЕ. 

мг/дм3'

НД НА МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

1 2 3 4 5
1 . Запах 0 баллов 2 балл ГОСТ 3351-74

I 2. Привкус 0 баллов 2 балл ГОСТ 3351-74
'У Цветность 3,3 ±  1,0 градусы 20,0+4,0 градусы ГОСТ 31868-2012

I 4. Мутность менее 0,6 по каолину 1,5+0,3 по каолину ГОСТ 3351-74

5. Водородный показатель 7,1 ±  0,2 в пределах 
(6,0+0,2)-(9,0+0,2)

П Н ДФ  14.1:2:3:4.121-97

6. Окисляемость
пер.манганатная

1,20 ± 0 ,2 4 5,0+1,5 П Н ДФ  14.2.:4.154-99

7. Аммиак и аммоний ион (по N) 0,06 ±  0,02 1,5+0,3 ГОСТ 4192-82
8. Нитрит-ион менее 0,003 3,3+0,8 ГОСТ 4192-82
9. Нитраты (N 03') 11,3 ± 2 ,0 45,0+6,8 ГОСТ 18826-73

10. Жесткость общая
9,7 ±  1,5 °Ж  

(мг-экв/л)
7,00+1,05 иЖ 

(мг-экв/л)
ГОСТ 31865-2012 
(метод А)

11. Общая минерализация 
(сухой остаток)

739,0 ± 7 3 ,9 1000,0+100,0 ГОСТ 18164-72

12. Хлориды (С Г) 115,9 ± 7 ,5 350,0+52,5 ГОСТ 4245-72
13. Сульфаты (SO/") 226,6 ±  24,9 500,0+55,0 ГОСТ 31940-2012
14. Железо (Fe, суммарно) 0,07 ± 0,02 0,30+0,08 ГОСТ 4011-72 !
15. Бор (В, суммарно) менее 0,2 0,50+0,25 РД 52.24.389-2011
16. Фториды (F') 0,29 ± 0,05 1,5+0,2 ГОСТ 4386-89
17. Марганец (Мп, суммарно) менее 0,1 0,10+0,02 ГОС! 4974-72
18. Магний (Mg) 17,0 ±3 ,1 50,0±7,5 -

19. Кальций (Са2+) 166,3 ± 1 0 ,7 - РД 52.24.403-2007 ;
нормативы в соответствии с п. 3 ст. 1, п. 4 ст. 23 Федерального закона РФ от 07 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

ДОЛЖНОСТЬ Ф.И.О. ПОДПИСЬ
Врач-лаборант Серебрякова Л.В. \

Фельдшер-лаборант Дюдина Е.С. _______ г / / -
Лаборант Переверзева В.В. '--iC ' :

Заведующий отделом лабораторного контроля: Украинский Е. С.

П ротокол №  912п
§
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